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Reliabilitas adalah nilai probabilitas suatu 
system dapat berfungsi baik untuk melakukan tugas 
tertentu dalam selang waktu tertentu pula. Objek 
reliabilitas pada penelitian ini adalah lampu 
Penerangan Jalan Umum yakni lampu SON-T 250 
di jalan tol Menanggal – Juanda yang dikelola PT. 
Citra Margatama Surabaya. Data yang digunakan 
adalah data masahidup lampu SON-T 250 dalam 
satuan hari. Pengolahan data terdiri dari empat 
tahap, tahap penentuan distribusi, tahap 
mengestimasi parameter, dan yang terakhir tahap 
penentuan persamaan reliabilitas. Hasil dari 
penelitian masa hidup lampu SON-T 250 yaitu 
persamaan reliabilitas yang ditulis sebagai berikut: 







Kata kunci: data kerusakan lampu, penaksiran 
distribusi, reliabilitas distribusi Weibull 
 
PENDAHULUAN 
Berbagai cara penghitungan pengoptimalan 
yang digunakan perusahaan untuk menghitung 
kemungkinan kerusakan sistem yang berakibat pada 
berhentinya sistem, penambahan biaya bulanan atau 
biaya tahunan kini semakin marak terdengar. 
Diantaranya penghitungan pengoptimalan tersebut 
adalah penghitungan banyak komponen yang 
optimal dalam sistem, penghitungan waktu yang 
optimal untuk penggantian sistem, penghitungan 
biaya operasional optimal dan lain-lain. Seluruh 
komponen yang bekerja dalam suatu sistem selama 
waktu tertentu, makin lama akan semakin menurun 
kondisinya. Sangat penting untuk mengetahui 
keandalan (reliabilitas) suatu sistem yang terdiri 
dari berbagai komponen tersebut akan berfungsi 
baik setelah beroperasi dalam jangka waktu 
tertentu. 
Dari banyaknya ilmu yang berkembang 
mempelajari pengoptimalan itulah peneliti akan 
membahas dasar dari ilmu pengoptimalan, yaitu 
reliabilitas. Reliabilitas adalah nilai probabilitas 
suatu sistem dapat berfungsi baik untuk melakukan 
tugas tertentu dalam selang waktu tertentu pula 
(Haryono, 2007). Reliabilitas bersifat konsisten dari 
serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. 
Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur 
yang sama (tes dengan tes ulang) akan memberikan 
hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih 
subjektif. 
Dalam tulisan ini yang dimaksudkan 
system adalah sebuah lampu. Data yang akan 
digunakan adalah data lampu PJU tol yang didapat 
dari PT. Citra Margatama Surabaya karena lampu 
mempunyai sistem rangkaian yang sederhana. Dan 
tipe lampu yang akan diteliti adalah SON-T 250 




Distribusi Weibull 3 Parameter 
Menurut (Wallace R, 2000) fungsi peluang 



































t = waktu datangnya kerusakan ; t 
 = parameter bentuk ; > 0 
 = parameter skala ; > 0 
 = parameter lokasi ; - << 
Fungsi Reliabilitas : 

































































































                        
Pendugaan Parameter 
Pendugaan parameter dapat dilakukan dengan 
menggunakan metode Maximum Lakelihood 
Estimation (MLE).Bila diamati waktu kerusakan 
sejumlah sampel t1, t2, ..., tn dari fungsi padat 
peluang f(x) maka fungsi padat peluang bersama 
antara t1, t2, .., tn adalah : 
𝑓  𝑡1, 𝑡2,… , 𝑡𝑛  𝛽, 𝜂, 𝛾 = 𝑓  𝑡1 𝛽, 𝜂, 𝛾 ∙ 𝑓  𝑡2 𝛽, 𝜂, 𝛾  
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Rata-Rata Jangka Waktu Kerusakan 
(Mean Time To Failure, MTTF) 
Reliabilitas dari suatu komponen atau system 
sering ditulis dalam suatu besaran yang menyatakan 
ekspektasi dari usi apakai (life time) dari komponen 
atau system tersebut, yang ditulis sebagai rata-rata 
jangka waktu kerusakan (MTTF). MTTF 
didefinisikan sebagai berikut : 
𝐸 𝑡 =  𝑅 𝑡 𝑑𝑡
∞
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Pengolahan dan analisis data dilakukan 
















Gambar 3.1: Skema perhitungan nilai 
reliabilitas lampu SON-T 250 
1. Input Data 
Data yang akan diigunakan adalah data 
sekunder dari waktu kerusakan lampu SON-T 
250 yang diperoleh dari PT. Citra Margatama 
Surabaya yang kemudian dihitung parameter 
linear dan parameter Weibull sehingga didapat 
nilai reliabilitas distribusi Weibull. 
2. Penaksiran Distribusi Data 
Penaksiran distribusi data dilakukan dengan 
menggunakan bantuan program minitab 14 
dengan tujuan penghitungan yang lebih cepat 
dan akurat. Data dihitung nilai statistik 
Anderson Darling untuk setiap distribusi.Suatu 
data akan mengikuti distribusi tertentu apabila 
nilai statistic Anderson-Darling semakin kecil 
(dalam buku panduan minitab Nur, 2006: 436) 
3. Penaksiran Parameter Distribusi 
Perhitungan parameter distribusi juga 
dilakukan dengan mengguanakan bantuan 
program minitab 14 dengan tujuan 
penghitungan yang lebih efisien dan efektif. 
4. Reliabilitas Distribusi 
Nilai reliabilitas lampu SON-T 250 yang 
diperoleh berupa persamaan. 
 
HASIL DAN ANALISIS DATA 
Pengolahan data dilakukan dengan 
menggunakan bantuan program excel dan minitab 
14. Tahap pengolahan terdiri atas: 
1. Perhitungan masa hidup lampu 
2. Mengurutkan data sesuaibesarnya 
3. Penaksiran distribusi data 












Penaksiran Distribusi Data 
Penaksiran distribusi data dilakukan 
dengan menggunakan bantuan program minitab 14 
dengan tujuan penghitungan yang lebih cepat dan 
akurat. Data dihitung nilai statistik Anderson 
Darling untuk setiap distribusi. Suatu data akan 
mengikuti distribusi tertentu apabila nilai statistik 
Anderson-Darling semakin kecil (Nur, 2006) 
 
Berikut perhitungan nilai statistic Anderson darling 
dari data dengan bantuan program minitab 14: 
Anderson-Darling  Correlation 
Distribution          (adj)  Coefficient 
Weibull 1.438        0.955 
Lognormal 0.723        0.985 
Exponential 9.128            * 
Loglogistic 0.826        0.978 
3-Parameter Weibull 0.717        0.986 
3-Parameter Lognormal 0.724        0.985 
2-Parameter Exponential 1.389            * 
3-Parameter Loglogistic 0.824        0.978 
Smallest Extreme Value 3.971        0.898 
Normal 1.086        0.966 
Logistic 1.061        0.961 
Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan jika data 
paling kecil 0,717 sehingga mendekati distribusi 
weibull 3 parameter. Sehingga dalam perhitungan 
selanjutnya parameter yang dihitung adalah 
parameter weibull 
Perhitungan Parameter Distrbusi Weibull 
Kemudian setelah mengetahui distribusi 
data yaitu distribusi weibull 3 parameter maka 
pengolahan data berikutnya adalah menghitung nilai 
distribusi weibull 3 parameter. Pada perhitungan 
parameter ini juga menggunakan bantuan minitab 
14. Berikut hasil perhitungannya. 
Shape parameter adalah 𝛼, adalah scale parameter 
adalah 𝛽 dan threshold parameter adalah 𝛾. Jadi 
dapat simpulan bahwa: 
𝛼 = 1.14 𝛽 = 187.76  𝛾 = 126.90 
 
Reliabilitas Distribusi Weibull 3 
Parameter 
 Setelah mendapatkan nilai parameter 
distribusi weibull 3 parameter maka nilai reliabilitas 
lampu SON-T 250 dalam satuan waktu (jam) adalah 







Rata-Rata Jangka Waktu Kerusakan 
(MTTF) untuk distribusi Weibull 3 
Parameter 
Setelah mendapatkan nilai reliabilitas lampu 
SON-T 250, maka rata-rata jangka waktu kerusakan 
lampu SON-T 250 dalam satuan waktu (jam)  
adalah 




𝐸 𝑡 = 𝛾 + 𝛽Γ  
1
𝛼
+ 1  
𝐸 𝑡 = 126.90 + 187.76Γ  
1
1.14
+ 1  
𝐸 𝑡 = 306.22 
 
SIMPULAN 
Simpulan dari penelitian ini adalah data 
tersebut berdistribusi weibull 3 parameter dengan 
nilai reliabilitas lampu SON-T 250 adalah  






dan nilai rata-rata jangka waktu kerusakannya 
adalah 306.22 hari. 
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